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1. Hinweise zu dieser Anleitung
1.1 Giiltigkeitsbereich

Diese Anleitung gilt fir die Umschalteinrichtungen mit allpoliger Trennung, gemal den
Empfehlungen der

SMA Solar Technology AG - Sonnenallee 1 in 34266 Niestetal -Deutschland

Bitte beachten Sie unbedingt zu dieser Installationsanleitung die entsprechende SMA System-
Begleitdokumentation, wie

o Installations/Betriebsanleitung — Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H
. SMA Flexible Storage Dokumentation

. Planungsleitfaden

. Schnelleinstieg

Bezeichnungen (enwitec electronic - Matchcode) fir die Umschalteinrichtungen

|
3PH] IPC |® SMA.SI |@BBDAP |® 20KW 1PH | @ PREP {DACH 1.0 }7

Versionsnummern -

nationale Ausfiihrung -—

> Version "PREP": vorbereitet fiir
Home-Manager oder Energy-Meter

——— Sunny Island Konfiguration
1PH: Einphasige Einspeisung
3PH: Dreiphasige Einspeisung

» Max. thermische Durchgangsleistung
in [kW]

> Produktbezeichnung
,,Battery Backup Distribution incl.
All Pole Disconnection”

\/

Passend fiir SMA - Sunny Island Systeme

\

Nur bei 1PH (einphasigen Versionen)
IPC: , Inclusive of Phase Coupling”
EPC: “Exclusive of Phase Coupling”

\/

1PH: Einphasiger Netzanschluss
3PH: Dreiphasiger Netzanschluss

10010371_Battery Backup Distribution_DE_V1.9_2024_06_03 Seite -4- von -40-




- oenW|tec

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung ist fir ausgebildete Elektrofachkrafte. Die in dieser Anleitung beschriebenen
Tatigkeiten dirfen nur ausgebildete Elektrofachkrafte ausfiihren.

1.3 Verwendete Symbole

A GEFAHR

,Gefahr” kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder
zu schwerer Korperverletzung fihrt!

A WARNUNG

»Warnung” kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu
schwerer Korperverletzung fiihren kann!

/\VORSICHT

,Vorsicht” kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zu einer leichten oder
mittleren Verletzung fihren kann!

/A\ACHTUNG

»Achtung” kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschaden fiihren
kann!

A ELEKTROFACHKRAFT

,Elektrofachkraft” kennzeichnet Arbeiten, welche nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft
ausgefihrt werden diirfen!

®

,Info” kennzeichnet wichtige Informationen!
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2. Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaBle Verwendung

Die ,Battery Backup Distribution” ist eine Umschalteinrichtung fiir das SMA-,Flexible Storage
System”, funktionsfahig fir folgende SMA-Sunny Island Typen:

- S14.4M-12 / SI 4.4M-13 (Sunny Island 4.4M) ab Firmware-Version 1.00.xx.R
- SI6.0H-12 / SI 6.0H-13 (Sunny Island 6.0H) ab Firmware-Version 1.00.xx.R

- SI8.0H-12 /SI 8.0H-13 (Sunny Island 8.0H) ab Firmware-Version 1.00.xx.R

- wahlweise in Verbindung mit:

=  HM-20 (Sunny Home Manager 2.0) ab Firmware-Version 2.00.00.R ODER
=  EMETER-20 (SMA Energy Meter) ab Firmware-Version 2.0.15.R

Das Sunny Island System steuert die Umschalteinrichtung (nachfolgend ,Battery Backup
Distribution” genannt) und bildet bei Netzausfall ein Inselnetz.

Die Battery Backup Distribution trennt bei Netzausfall die angeschlossene PV-Anlage und die
angeschlossenen Verbraucher sicher allpolig vom 6ffentlichen Stromnetz.

Die Battery Backup Distribution ist fiir den Einsatz in TT-Systemen und TN-S Systemen geeignet.

Grundsatzlich diirfen Sie die Battery Backup Distribution nur in Verbindung mit einem der
obengenannten Sunny Island Batteriewechselrichter der Fa. SMA betreiben. Die detaillierten
Anweisungen flir die Systemeinbindung entnehmen Sie bitte der aktuell giltigen
Systemdokumentation von SMA (Planungsleitfaden, Betriebs- und Installationsanleitung,
Ubersichtsschema, Schnelleinstieg usw.).

In einem 3-phasigen System missen Sie einen der 3 Sunny Islands als Master und die beiden
anderen als Slave konfigurieren. Der Sunny Island Master koordiniert alle Schalthandlungen und
steuert die Schiitze der Battery Backup Distribution. Nahere Details hierzu finden Sie wiederum in
der SMA Systemdokumentation.

Die maximalen Anschlussleistungen diirfen nicht iberschritten werden. Bitte beachten Sie hierzu
die zuldassigen Werte der verschiedenen Ausfiihrungen der Battery Backup Distribution in den
technischen Daten (Kapitel 18)

Verwenden Sie die Battery Backup Distribution nicht fiir andere Zwecke als hier beschrieben.
Abweichende Verwendungsarten, Umbauten und sonstige Verdnderungen lassen die
Gewadbhrleistungsanspriiche und die Betriebserlaubnis erléschen.

Diese Anleitung ist Bestandteil der Battery Backup Distribution. Bewahren Sie die Anleitung
jederzeit zuganglich auf.
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2.2 Sicherheitshinweise

A GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen! Die Installation und Inbetriebnahme der Battery Backup
Distribution darf nur durch ausgebildete Elektrofachkrafte erfolgen! Diese Fachkrafte miissen Giber
folgende Qualifikation verfligen:

= Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation, Reparatur und
Bedienung elektrischer Gerate und Anlagen

= Ausbildung fir die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten und Anlagen

= Kenntnis der einschlagigen Gesetze, Normen und Richtlinien

= Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

Das Produkt ist nicht fir die Versorgung von lebenserhaltenden medizinischen Geraten geeignet!

®

Verwenden Sie die Battery Backup Distribution nicht fiir andere Zwecke als hier beschrieben.
Abweichende Verwendungsarten, Umbauten und sonstige Veranderungen lassen die
Gewabhrleistungsanspriiche und die Betriebserlaubnis erléschen.

Die Battery Backup Distribution ist so aufgebaut, dass die Sicherungsorgane (Leitungsschutzschalter
und Fehlerstromschutzschalter) laienbedienbar sind. AuRerdem kénnen am SMA Energy-Meter
(oder Home-Manager) mittels LEDs verschiedene Betriebszustdnde (durch den ,Laien”) abgelesen
werden. Beachten Sie hierzu auch die Original-Installationsanleitung des Energy-Meters (oder
Home Managers) von SMA!
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2.3 Erklarung der Symbole/Kennwerte auf dem Typenschild

Symbol Bezeichnung/Bedeutung
ﬁ Battery Backup Distribution und deren Bauteile nicht Giber den Hausmidill entsorgen!
—
CE-Kennzeichnung
C € Die Battery Backup Distribution entspricht den Anforderungen der
zutreffenden EG-Richtlinien
Schutzklasse Il
D Die Battery Backup Distribution hat eine verstarkte Isolierung und ist somit gegen
direktes und indirektes Berlhren geschiitzt.

Schutzart IP65/1P44

Die Battery Backup Distribution ist komplett gegen Staubeintritt und Strahlwasser
geschiitzt ODER (IP44) geschiitzt gegen

ohne Symbol feste Fremdkorper mit Durchmesser = 1,0 mm/allseitiges Spritzwasser

Max. Umgebungstemperatur (t, ) [°C]

Bis zu dieser max. Umgebungstemperatur darf die Battery Backup Distribution

betrieben werden
ohne Symbol

Bemessungs-Betriebsspannung [V]

Betreiben Sie die Battery Backup Distribution an keiner anderen Betriebsspannung

als angegeben!
ohne Symbol ge8

Bemessungs-Betriebsfrequenz [Hz]

Betreiben Sie die Battery Backup Distribution an keiner anderen

Betriebsfrequenz als angegeben!
Ohne Symbol d gc8

Bemessungs-Leistung [kW]

Fir diese Durchgangsleistung —oder thermische Nennleistung- ist die Battery Backup

Ohne Symbol Distribution konzipiert.

Spitzenstrom [A]

Bis zu diesem Spitzenstrom darf die Battery Backup Distribution betrieben werden.

Ohne Symbol

IEC/EN — Normenangabe

Die Battery Backup Distribution erfillt die
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IEC/EN61439-1 ,Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen”
IEC/EN61439-2 "Energie-Schaltgerdtekombinationen"
Ohne Symbol IEC/EN61439-3 "Installationsverteiler fiir die Bedienung durch Laien (DBO)"
3. Lieferumfang Battery Backup Distribution
3.1 1-Phasige Umschalteinrichtung mit allpoliger Trennung
A B C D E F G

T E—
H I J K L M

'El

Position Anzahl Bezeichnung

Battery Backup Distribution 1PH

Kabelverschraubung M40 x 1,5 (Klemmbereich @ 16 — 28mm)
Erweiterung von M32 auf M40

Kabelverschraubung M32 x 1,5 (Klemmbereich @ 13 —21mm)
Kabelverschraubung M25 x 1,5 (Klemmbereich @ 9 — 17mm)
Reduzierung von M20 auf M12 (fur Druckausgleichsventil)
Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Klemmbereich @ 6 — 13mm)
Gegenmutter M32

Gegenmutter M25

Gegenmutter M20

Geteilter Dichtungseinsatz fiir CAT 5e Leitung (M25)
Druckausgleichselement

mIR|C|T|lTo|mMmMO|O|w|(>
RPN |wOR|IN|WININ|R
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M 1 Abdeckkappen fiir Befestigungsschrauben
N 1 Installationsanleitung (dieses Dokument) 10010371
0] 3 Sicherung 10x38mm (1A - flink; Littelfuse #KLKD o. Bussmann #KTK)

2 Stk. in den Sicherungshaltern; 1 Stk. im Beipack (Ersatzteil)
P 1 Warnaufkleber “gefahrliche Spannung”
Q 1 Aufkleber - Hinweis auf ein inselnetzfahiges Speichersystem

3.2 3-Phasige Umschalteinrichtung mit allpoliger Trennung
A B C D E F G

Position Anzahl Bezeichnung

Battery Backup Distribution 3PH

Kabelverschraubung M40 x 1,5 (Klemmbereich @ 16 — 28mm)
Erweiterung von M32 auf M40

Kabelverschraubung M32 x 1,5 (Klemmbereich @ 13 — 21mm)
Erweiterung von M25 auf M32

Kabelverschraubung M25 x 1,5 (Klemmbereich @ 9 — 17mm)
Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Klemmbereich @ 6 — 13mm)
Gegenmutter M32

Gegenmutter M25

Gegenmutter M20

Geteilter Dichtungseinsatz fiir CAT 5e Leitung (M25)
Abdeckkappen fir Befestigungsschrauben

x| |7 |lZTo(mMMO|IO|®m (>
RPlR(N[plw|N (NN INN |-
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M 1 Installationsanleitung (dieses Dokument) 10010371
N 5 Sicherung 10x38mm (1A - flink; Littelfuse #KLKD o. Bussmann #KTK)
2 Stk. in den Sicherungshaltern; 1 Stk. im Beipack (Ersatzteil)
0 1 Warnaufkleber “gefahrliche Spannung”
P 1 Aufkleber - Hinweis auf ein inselnetzfahiges Speichersystem
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4, Elektrischer Anschluss

4.1 Einbau Energy Meter / Home Manager

4y WARNUNG

Anstelle des Energy Meters / Home Managers befinden sich im Auslieferzustand Schraubklemmen
als Platzhalter.

Ein Energy Meter / Home Manager ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss nachgeriistet
werden!

Die Klemmen sind mit dem Nennstrom belastbar, wodurch die grundlegende Funktion der
Umschalteinrichtung gegeben ist. Somit kann die Umschalteinrichtung bereits ohne Energy Meter /
Home Manager angeschlossen und getestet werden.

Beachten Sie bei der Installation die korrekte Positionierung des Energy Meters / Home Managers
zu den Abdeckstreifen des Installationsverteilers.

Z1

1

i

w
(o
4
e
X
o
£
m
§
@
=
N
o

‘ :: Platzhalter

I

==
[

M iy far | -i -
1N E-Meter/ _ ‘
“P5| H-Manager O [ L C f %%‘Z :,:9; "
i OO0 00 B0

I
g

/A ACHTUNG

Beachten Sie beim Einbau des Energy Meters / des Home Managers das maximal zuldssige

Drehmoment von 2,0 Nm!
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1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung

4.2

4.2.1 Stromlaufplan der 1-phasigen Umschalteinrichtung
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4.3.2 Verschaltungsiibersicht der 3-phasigen Umschalteinrichtung
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5. Montage

5.1 Anforderungen an den Montageort

g A

Lebensgefahr durch Feuer und Explosion

° Battery Backup Distribution nicht auf brennbaren Baustoffen montieren!

. Battery Backup Distribution nicht in Bereichen montieren, in denen sich
leicht entflammbare Baustoffe befinden!

.

Battery Backup Distribution nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen /
montieren!

Untergrund besteht aus festem Material

Untergrund eignet sich fir Gewicht und Abmessungen

Montageort ist jederzeit zuganglich

Klimatische Bedingungen sind eingehalten (s. technische Daten — Kapitel 18)

Montageort ist keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner direkten
Bewitterung ausgesetzt

Montageort ist vor Spritzwasser geschiitzt

NN N NN XN

Technische Anschlussbedingungen des Netzbetreibers sind eingehalten

Montageposition —|
90°Y
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5.2 Mindestabstande

£
£
S
S
~

200mm 1.200mm

400mm
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5.3 Abmessungen und Kabeleinfiihrungen

5.3.1 Abmessung und Befestigung

448

| 290 | 161

. —

622

480

> Befestigungs-Bohrungen
4 x Langloch @ 5.5

Wadhlen Sie je nach Untergrund eine passende Befestigungsart, z.B.
mittels 4 x Spreizdibel S8 und 4 x Spanplatten/Holzschraube @#5.5
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5.3.2 Kabeleinfiihrung der 1-phasigen Umschalteinrichtung

VORSCHLAG: Verwenden Sie die Vorpragungen ,,unten”

©e 66060 @8 |
® \

Typ zu Klemmleiste/Anschluss Leitung (z.B.
M40 alternativ 4 x 16mm?
+ Reduziereinsatz 5 x 16mm?
M32 4 x 16mm?
5 x 16mm?
X3 3 x 10mm?
M25 Speedwire-Kabel -CAT 5/7e-
(geteilter (E-Meter/Home-Manager)

Dichtungseinsatz)

M25 X5 (L/N) 3 x 6mm?

M20 X4 (1/2) 3 x 1,5mm?
X5 (1/2) 3 x1,5mm?

X5 (3/4 Digln) 4 x 2 x0,8mm?*
X4 (L1/N ExtVtg) 3 x 1,5mm? geschirmt”
PE % 1x16mm?

M12 Druckausgleichsventil (+ Reduzierung M20)

*2.B.J-Y(St)Y Lg
#2.B. (N)YM(St)-J
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5.3.3 Kabeleinfiihrung der 3-phasigen Umschalteinrichtung

VORSCHLAG: Verwenden Sie die Vorpragungen ,unten”

hier 2 x Erweiterung M25/M32

Typ zu Klemmleiste/Anschluss Leitung (z.B.
?”}?\# M40 alternativ 4 x 16mm?
N + Reduziereinsatz 5 x 16mm?
M32 4 x 16mm?
5x 16mm?
X3 (3x) 3 x 10mm?
M25 Speedwire-Kabel -CAT 5/7e-
(geteilter (E-Meter/Home-Manager)
Dichtungseinsatz)
M25 X5 — Master (L/N) 3 x 6mm?

M20 X4 — Master (1/2) 3 x1,5mm?

X5 — Master (1/2) 3x1,5mm?

X5 — Master (3/4 Digln) 4 x 2 x0,8mm?2*

X4 — Master (L1/N ExtVtg) 3 x 1,5mm? geschirmt”
X4 — Slave 1 (L2/N ExtVtg) 3 x 1,5mm? geschirmt®
X4 — Slave 2 (L3/N ExtVtg) 3 x 1,5mm? geschirmt®
PE %% 1 x 16mm?

*2.B. J-Y(St)Y Lg
#2.B. (N)YM(St)-J
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6. Anschlussbereich — Klemmenanordnung

6.1

1-phasige Umschalteinrichtung

Es sind ausschlieBlich Federkraftklemmen verbaut! (WAGO Cage Clamp°®)

Senwitec

electronic

Klemmleiste | Litzen/Adertyp Max. Querschnitt Abisolierlange Aderendhiilse
[mm?] [mm]

X1/X2/X3 eindrahtig 16 18-20 x
feindrahtig 25 18-20 x
feindrahtig 16 18-20 v

X4 eindrahtig 2,5 8-9 x
feindrahtig 2,5 8-9 x oder v’

X5 (L1/N/PE) | eindrihtig 10 13-15 x
feindrahtig 10 13-15 x
feindrahtig 6 13-15 v

X5 (1/2/3/4) eindrahtig 2,5 8-9 x
feindrihtig 2,5 8-9 x oder v’

ﬂ

PE evtl. U

separat

(s. Punkt 7)

EVU

Hausverteilung

10010371_Battery Backup Distribution_DE_V1.9_2024_06_03

zum Sunny-Island

* Empfehlung: Schirm einseitig erden ! (in der
Umschalteinrichtung ODER im Sunny Island)
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6.2 3-phasige Umschalteinrichtung

Es sind ausschlieBlich Federkraftklemmen verbaut! (WAGO Cage Clamp°®)

Klemmleiste | Litzen/Adertyp Max. Querschnitt Abisolierlange Aderendhiilse
[mm?] [mm]

X1/X2/X3 eindrahtig 16 18-20 x
feindrahtig 25 18-20 x
feindrahtig 16 18-20 v

X4 eindrahtig 2,5 8-9 x
feindrihtig 2,5 8-9 x oder v’

X5 (L1/N/PE) | eindrihtig 10 13-15 x
feindrahtig 10 13-15 x
feindrahtig 6 13-15 v

X5 (1/2/3/4) | eindrihtig 2,5 8-9 x
feindrahtig 2,5 8-9 x oder v/

by e |

li-- 4| :J;CL

|

T

e | PEevtl.
separat
(s. Punkt 7)
* Empfehlung: Schirm einseitig erden ! (in der
Umschalteinrichtung ODER im Sunny Island)
EVU Hausverteilung zu den Sunny-Islands [ [ = ,Master”

([ =,Slaves”
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7. Anschluss der Schutzleiter (PE)

Die Umschalteinrichtung fiir sich selbst entspricht der Schutzklasse Il. Die ,PE“-Klemmen im
Anschlussbereich dienen nicht zur Schutzerdung des Gehauses der Umschalteinrichtung!

A WARNUNG

TT-Netz und TN-S Netz

Der PE zur Hauptpotenzialausgleichsschiene muss an der PE-Klemme bei X1 angeschlossen werden!
Uber die anderen PE-Klemmen im Anschlussbereich wird der PE-Leiter der einzelnen Anschliisse
durch die Battery Backup Distribution durchgeleitet. Im Backup-Betrieb wird mittels Ansteuerung
des Netz-Schiitzes Q2 (durch das Sunny Island Master-Gerat) das Netz getrennt und dann
unmittelbar der Insel-Neutralleiter mit dem PE-Leiter verbunden (Q3/Q4). Um die Abschaltzeiten
im Fehlerfall gemaR VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41) sicherzustellen, wird bei der Battery Backup
Distribution der RCCB (Fehlerstromschutzschalter) im Steuerstromkreis (F2) immer verbaut.

®

Anschluss des PE-Leiters von der Hauptpotenzial-
ausgleichsschiene an der PE-Klemme von X1

Empfehlung:
¢ eindrahtig oder mehrdrahtig

e Querschnitt: 16mm?

A GEFAHR

Bitte beachten Sie, dass zu lhrer Verbraucherverteilung (vorhandene Hausverteilung mit
Schutzorganen) ein vom zentralen Erdungspunkt (oder Hauptpotenzialausgleichsschiene) gefiihrter
PE vorhanden ist, bzw. angeschlossen wird! Die PE-Durchleitung innerhalb der Battery Backup
Distribution soll nicht die direkte Verbindung der Hauptpotenzialausgleichsschiene mit der
Verbraucherverteilung ersetzen!
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TN-S-System
PE-Durchleitung, falls Leitung
mit PE* verwendet wird
Battery (2.B. NYY-J* 5 x 16mm?)
Backup
Distribution
Xﬁ PE XZI
TN-C Systém — TN-S-System
Netzbetreiber.. Kundenanlage
i NT; ;z;us R i die nach VDE erforderlichen
| | kaste Aniggenteile (empfehlenswert fir die
K = Gegiamtanlage).
—_ L B/ L1
n 4
— T | Reo =
— T g1 (F) L3
1
o i e I R
""""" =L D TR R TS - PE
—— - +
- Hauptpotenzial- 1
\ ausgleich (I direkte
1
T A-da PE-Verbindung!
= .
— ] I
Hauptpotenzial- L.—.—.
ausgleichsschiene ?
TT-System
PE-Durchleitung, falls
Leitung mit PE*
Battery verwendet wird
Backup (z.B. NYY-3* 5 x 16mm?)
( Distribution
(TN-C System) PE )12 [ 4 TT-System
t Kundenanlage
RCD erforderlich
X fir die gesamte Anlage).
— L1
- L2
— L3
1 ==g|=m== i
| e | S IS | S
r-=:- !
' I
! [
. T—3 direkte
N it .
: 1 J 1 ] PE-Verbindung!
_— - L ]
Hauptpotenzia. L.—.—.

ausgleichsschiene —
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8. Phasenkopplung

Mit der 1PH-Battery Backup Distribution ,,IPC“ (Inclusive of Phase Coupling) ist es bei Netzausfall
moglich, Verbraucher zu versorgen, die nicht auf der Backup unterstitzten Phase angeschlossen
sind. Uber die Leitungsschutzschalter ,,F3“ und ,,F4“ und den Schiitz ,Q6“ (angesteuert durch den
Sunny Island) wird die Phasenkopplung aktiviert.

] Nur Phasenkopplung fiir Phasen aktivieren, deren Leistung nicht die maximale Leistung des
Sunny Island Giberschreitet

] Bei Phasenkopplung nur 1-phasige Verbraucher anschliel3en

] Elektroherd: Die einzelnen Kochfelder eines Elektroherdes sind 1-phasige
Verbraucher, welche zwischen den AuRenleitern "L1/L2/L3" und "N" betrieben werden. Im
Ersatzstrombetrieb mit Phasenkopplung kénnen sich die Stréme im Nullleiter der
Zuleitung des Herdes jedoch auf einen hoheren Wert als den zulassigen
AuBenleiterstrom addieren (kein 120° Phasenversatz - Brandgefahr!). Dieser Fall
konnte durch einen gleichzeitigen Betrieb mehrerer Kochfelder eintreten. Sorgen
Sie als Elektrofachkraft durch geeignete ~ MaRnahmen (z.B. Austausch des 3-poligen LS-
Schalters fiir den Herd durch einen allpoligen) fir einen sicheren Betrieb des
Elektroherdes im Ersatzstrombetrieb!

. Um alle DREI Phasen bei Netzausfall zu koppeln, Leitungsschutzschalter ,,F3“ und ,F4“
einschalten

. Um L1 und L2 bei Netzausfall zu koppeln, nur Leitungsschutzschalter ,F3“ einschalten

o Um L1 und L3 bei Netzausfall zu koppeln, nur Leitungsschutzschalter ,F4“ einschalten

. Wenn die Phasenkopplung aktiviert ist, bringen Sie bitte in der Hausverteilung einen

Aufkleber/Beschriftung an, der inhaltlich auf die Verwendung der Phasenkopplung hinweist.
Dieser Aufkleber ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sobald das o6ffentliche Stromnetz wiederkehrt, trennt die Battery Backup Distribution die
gekoppelten Phasen wieder.

9. Anschluss zum EVU-Netz

®

Folgende Bedingungen gelten in Deutschland allgemein fiir den Anschluss an das
Niederspannungsnetz It. TAB 2007 —BDEW- (bitte informieren Sie sich aber immer Uber die
spezifischen Netzanschlussbedingungen Ihres Netzbetreibers):

An der Klemmleiste X1 wird die Verbindung zum EVU-Netz hergestellt. Sowohl beim TT-System als
auch bei einem TN-S System (ab Hausanschlusskasten muss bei einem TN-C-System des
Netzbetreibers ein separater PE gefiihrt werden It. Forderung aus der DIN VDE 0100, Teil 444) wird
der PE It. Punkt 7 dieser Anleitung angeschlossen.
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Es werden L1/L2/L3 und N (kommend von der letzten Uberstrom-Schutzeinrichtung bzw.
Hauptleitungsabzweigklemme vor der Messeinrichtung und dem Stromkreisverteiler — Punkt 6.2.4
—TAB 2007) an der Klemmleiste X1 angeschlossen.

Die Battery Backup Distribution benétigt (1PH- oder 3PH) eine Vorsicherung von

kleiner/gleich < 63A

Falls die vorhandenen Zahlervorsicherungen diesen Wert Uberschreiten, so missen Sie im
Nachzahlerbereich zusatzlich absichern!

Beachten Sie hierzu dann die Kurzschlussselektivitat der Zahlervorsicherungen zu diesen
nachgeschalteten Sicherungsorganen!

Passend zu dieser Vorsicherung empfehlen wir einen Verdrahtungsquerschnitt der Leitung von z.B.
NYY 4x16mm? zu verwenden.

10. Anschluss X2 zur Hausverteilung/PV-Anlage

10.1 Inselbetrieb (Ersatzstromnetz)

Im Inselbetrieb bestimmt weiterhin der in der Hausverteilung verbaute Personenschutz die
SchutzmaBnahme gegen einen elektrischen Schlag in den Verbraucherstromkreisen. Der in der
Battery Backup Distribution verbaute RCCB (Fehlerstromschutzschalter) ,,F7“ stellt auBerdem auch
einen Personenschutz fir die Leitungsverbindung zur Hausverteilung dar.

Die Netzform im Inselnetz ist ein TN-C-S System. Dies stellt die in der Battery Backup Distribution
verbaute PE-Neutralleiter-Erdungseinrichtung sicher.

Im Ersatzstromnetz konnen u.U. Leitungsschutzschalter
A G E FA H R der Hausverteilung nicht ausldsen hierzu unbedingt die

SMA-Systemdokumentation!

10.2 Netzbetrieb

Im Netzbetrieb bestimmt ausschlieflich der in der Hausverteilung verbaute Personenschutz die
SchutzmaBnahme gegen einen elektrischen Schlag in den Verbraucherstromkreisen.

Thermische Durchgangsleistung
(Nennleistung)

Achten Sie darauf, dass die thermische Durchgangsleistung It. technischer Daten (Kapitel 18) nicht
Uberschritten wird!
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PV-GEMNERATOR

|I
21

—_—
PDurchgang
OFFENTLICHES
STROMNETZ Netzanschlusspunkt
mit Energiezéhlerdes ™ _mschalt-
Energieversorgungss einrichtung

unternehmens

TN- oder TT-System |

1

|

Im Netzbetrieb wird die vom EVU-Netz bezogene Leistung der Verbraucher durch
die Umschalteinrichtung "durchgeleitet". AuRerdem wird der Uberschuss der
photovoltaisch erzeugten Leistung wiederum in das EVU-Netz riickgespeist. Die
mathematische Summe beider Leistungen wird als Durchgangsleistung
bezeichnet. Die gemittelte (durchschnittlich zu erwartende) Durchgangsleistung
wird auch mit "thermischer Durchgangsleistung" bezeichnet. Eine momentane
Spitzenleistung der Verbraucher/PV-Anlage kann durchaus hoher sein!

/\VORSICHT

Vorhand ne
Hausverte lung
mit
Schutzorgcnen™

AC-VERBRAUCHER

Die thermische Durchgangsleistung (Nennleistung) und die Spitzenleistung diirfen nicht

tiberschritten wird (siehe Kapitel 18)

Beachten Sie bitte, dass die Vorsicherung It. Punkt 9 (Anschluss zum EVU-Netz) auch den

Querschnitt der X2 Anschlussleitung festlegt!

Passend hierzu empfehlen wir einen Verdrahtungsquerschnitt der Leitung von z.B. 4x16mm? zu

verwenden.

10010371_Battery Backup Distribution_DE_V1.9_2024_06_03
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11. Anschluss der Sunny Island Batterie-Wechselrichter

11.1 Anschluss X3

Die Sunny Island ,,AC2“ Leistungsanschlisse (Master/Slave) sind in der Battery Backup Distribution
mit einem C32A Leitungsschutzschalter (,,F6“) abgesichert.

Wir empfehlen fiir diesen Leistungsanschluss mindestens eine Leitung mit einem Querschnitt von
6mm? zu verwenden, besser noch mit 10mm?, um auch bei groBen Kurzzeitleistungen eine hohe
Effizienz sicherzustellen (z.B. xxx-J 3x6mm? oder 3x10mm?)

11.2 Anschliisse X4/X5

/A\ACHTUNG

- X5 ,L1/N/PE“: Verwenden Sie einen Querschnitt von mindestens 6mm?!
(Hintergrund: Die Sunny Islands kdnnen am AC1-Ausgang einen hohen Kurzschlussstrom
liefern, welcher bei einem defekten Kabel mit zu geringem Kupferquerschnitt unter Um-
standen einen Kabelbrand verursachen kann!)

- X5 ,3/4“: Verwenden Sie immer ein geschirmtes Kabel!

Folgende Leitungstypen kdnnten Verwendung finden:

1-PH Umschalteinrichtung

Klemmleiste Leitungstyp Ziel

X4 ,L1/N“ 3 x 1,5mm? geschirmt # ExtVtg

X4 ,1/2“ NYM-J 3 x 1,5mm? Relay 1

X5 ,1/2“ NYM-J 3 x 1,5mm? Relay 2

X5 ,3/4“ J-Y(St)Y..LG z.B. 4x2x0,8mm? Digln/BatVtgOut
X5 ,L1/N“ NYM-J 3 x 6,0mm? AC1-L/N/PE

3-PH Umschalteinrichtung

Klemmleiste Leitungstyp Ziel

X4 ,L1/N“ 3 x 1,5mm? geschirmt # ExtVtg Master
X4 ,L2/N“ 3 x 1,5mm? geschirmt # ExtVtg Slave 1
X4 ,L3/N“ 3 x 1,5mm? geschirmt # ExtVtg Slave 2
X4 ,1/2 NYM-J 3 x1,5mm? Relay 1 Master
X5,L1/N“ NYM-J 3 x 6,0mm? AC1 - L/N/PE Master
X5,1/2 NYM-J 3 x 1,5mm? Relay 2 Master
X5 ,3/4" J-Y(St)Y..LG z.B. 4x2x0,8mm? DigIn/BatVtgOut Master

#2.8. (N)YM(St)-J
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12. Speedwire-Anschluss — Home Manager/Energy-Meter

SchlieRen Sie ein Netzwerkkabel (Empfehlung: mindestens der Qualitat -Twisted Pair ,Cat.5e“-) am
Netzwerkanschluss des SMA Home-Managers bzw. des Energy-Meters an.

Benutzen Sie fir den Kabeleingang die M25 Verschraubung mit dem geteilten Dichtungseinsatz
(Beipack)!

Fiihren Sie das Netzwerkkabel dann durch die bereits vorgebohrten Abdeckstreifen

13. Inbetriebnahme der Umschalteinrichtung

Voraussetzungen

IZI Umschalteinrichtung ist fest montiert
IZI Alle erforderlichen Leitungen sind korrekt montiert und angeschlossen
IZI PE zur Hauptpotenzialausgleichsschiene ist angeschlossen

IZI Alle gemall VDE 0100-600 erforderlichen Isolations- und Funktionsprifungen sind
durchgefihrt
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Prozedur

IZI Fiihren Sie die erforderliche Prozedur gemaR der SMA-Systemdokumentation durch!

IZI Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und Verschraubung des Gehadusedeckels bringen
Sie bitte an der Seite des Gehauses den Aufkleber im Beipack an

IZI Bringen Sie den Hinweis auf ein inselnetzfahiges Speichersystem am
Hausanschlusskasten oder am zentralen Zahlerplatz an, um auf die Gefahr einer
anliegenden Spannung trotz ausgeschaltetem Versorgungsnetz hinzuweisen!
(Aufkleber ist im Lieferumfang enthalten)

A

i

A

’ ’ label acc. VDE-AR-E 2510-2/7.3

/A\ACHTUNG

Bei Installationsfehlern und auftretenden Kurzschliissen { = Kurzschlussstrom (ber die Hauptstrombahnen der Schiitze) muss
der Netztrennschiitz getauscht werden! Es kann zu KontaktverschweiBungen kommen!
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14. Umschalteinrichtung spannungsfrei schalten

A WARNUNG

1) Eingang Klemmleiste X3 spannungsfrei schalten

Sunny Islands auller Betrieb setzen (siehe hierzu die Systemdokumentation von
SMAI), Spannungsfreiheit feststellen und gegen Wiedereinschalten sichern!

2) Eingang Klemmleiste X1 spannungsfrei schalten

Sicherungselemente zwischen EVU-Netz und der Umschalteinrichtung aussichern,
Spannungsfreiheit feststellen und gegen Wiedereinschalten sichern!

3) Eingang Klemmleiste X2 spannungsfrei schalten

Sicherungselemente zwischen der PV-Anlage und der Umschalteinrichtung
aussichern, Spannungsfreiheit feststellen und gegen Wiedereinschalten sichern!

15. Wartung und Reinigung (Ersatzsicherungen)

Sie sollten die Umschalteinrichtung regelmaRig auf Funktion und Sicherheit Gberprifen. Nach BGV
A3 §5 sind elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel in ,,Betriebsstatten, Rdumen
und Anlagen besonderer Art“ (DIN VDE 0100-712 fir PV-Anlagen) EINMAL im Jahr durch eine
Elektrofachkraft zu Gberprifen!

Die verbauten Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind alle 6 Monate durch den Anlagenbetreiber zu
prifen.Falls defekte Sicherungen festgestellt werden (F1 und F5), so diirfen diese nur durch
die vom Systemanbieter SMA spezifizierten Typen ersetzt werden.

- nominaler Kaltwiderstand von mindestens 0,2 Q z.B. ,Bussmann
- maximales Schmelzintegral von 1A%s Fast Acting" 1A
- enwitec Bestell-Nr.: 10011211
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Optische Priifung

Abhangig vom Aufstellungsort und den Umgebungsbedingungen findet eine
mehr oder weniger starke, duBere Verschmutzung statt. Reinigen Sie hier
vorsichtig mit einem feuchten Reinigungstuch! Offnen Sie hierzu nicht das
Gehduse (nur bei geschlossenem Klappdeckel!)

Bei der 3-PH Umschalteinrichtung sind zwei Beliiftungsventile verbaut. Uberpriifen sie hier an den
Lufteintrittsstellen auf eine etwaige Verschmutzung. Falls vorhanden, dann bitte vorsichtig mit
einem feuchten Reinigungstuch reinigen!

/A\ACHTUNG

Bei Kurzschliissen in der Verbraucheranlage und daraus resultierenden Kurzschlussstrmen tiber die Hauptstrombahnen der
Schiitze (z.B. Zéhlerversicherung eder Sicherung am Hausanschlusskasten hat ausgeliist) muss der Netztrennschiitz getauscht
werden! Es kann zu Kontaktverschweiungen kommen!

16. Lagerung

Anforderungen an den Lagerort:

M Ort ist trocken

4| Umgebungstemperatur liegt zwischen -25°C und +55°C

4| Bei Lagerung bis maximal 24 Stunden darf die Umgebungstemperatur
max. +60°C betragen!

17. Entsorgung

Entsorgen Sie die Umschalteinrichtung nach den aktuell geltenden Entsorgungsregeln fir
Elektronikschrott!
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18. Technische Daten

18.1 1-PH Umschalteinrichtung

Allgemeine Daten

Nennspannung 230/400V AC
Frequenz 50/60Hz + 5%
Max. Anzahl Sunny Island 1 (1-Phasig)
Zuldssige Netzform TT/TN-S

10kA (ohne SMA Home-Manager/Energy-Meter)
6kA (mit SMA Home-Manager/Energy-Meter)

Max. prospektiver* Kurzschlussstrom

Max. netzseitige Vorsicherung 63A
Max. thermische Durchgangsleistung 20kW (3AC)
Betriebstemperaturbereich -25°C... +40°C

Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95%
Schutzklasse I
Schutzart (IEC 60529) IP65
Abmessungen BxHxT(mm) 448 x 622 x 161
Gewicht ca. (Kg) 11,5

IEC/EN61439-1 ,Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen”
IEC/EN61439-2 "Energie-Schaltgerdtekombinationen"
IEC/EN61439-3 "Installationsverteiler fiir die Bedienung durch Laien
(DBO)"

* ist der max. unbeeinflusste Dauerkurzschlussstrom des Netzanschlusses

Produkt-Standard (Norm)

Anschluss
Klemmleisten generell Federkraftklemmen (WAGO Cage Clamp®)
SMA-Energy-Meter/Home Manager Stecker RJ45; Verschraubung M25 (geteilter
Dichtungseinsatz)
Klemmquerschnitt [mm?] Verschraubung
—_ £
5] = o = o = o I k] =)
IS © 22 | 8| 8 E £ o
= el s |Se|lsE|l 5| B
g s | s | 28| % & £
N4
M32 13-21
X1 16 25 16 18-20 M40 16-28
X1-PE 16 25 16 18-20 M20 6-13
M32 13-21
X2 16 25 16 18-20 M40 16-28
X3 16 25 16 18-20 M32 13-21
X4 2,5 2,5 2,5 8-9 M20 6-13
X5 "L1/N/PE"[ 10 10 6 13-15 M25 9-17
X5 "1/2/3/4"| 2,5 2,5 2,5 8-9 M20 | 6-13

Zusatzlich anzuwendende SMA — Original Unterlagen

M , Flexible Storage System” mit Ersatzstromfunktion
M Planungsleitfaden/Schnelleinstieg
M Installationsanleitung Sunny Island SI 4.4M/6.0H/8.0H
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18.2

Allgemeine Daten

3-PH Umschalteinrichtung
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Nennspannung 230/400V AC
Frequenz 50/60Hz + 5%
Max. Anzahl Sunny Island 3 (3-Phasig)
Zuldssige Netzform TT/TN-S

Max. prospektiver®* Kurzschlussstrom

10kA (ohne SMA Energy-Meter)

6kA (mit SMA Energy-Meter)

Max. netzseitige Vorsicherung 63A
Max. thermische Durchgangsleistung 35kW (3AC)
Betriebstemperaturbereich -25°C... +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 70%

Schutzklasse

Schutzart (IEC 60529)

IP44 (Beluftungsventile!)

Abmessungen BxHxT(mm)

448 x 622 x 161

Gewicht ca. (Kg)

12,0

Produkt-Standard (Norm)

IEC/EN61439-1 ,Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen”
IEC/EN61439-2 "Energie-Schaltgeratekombinationen"

IEC/EN61439-3 "Installationsverteiler fiir die Bedienung durch Laien
(DBO)"

* ist der max. unbeeinflusste Dauerkurzschlussstrom des Netzanschlusses

Anschluss

Klemmleisten generell Federkraftklemmen (WAGO Cage Clamp®)

SMA-Energy-Meter/Home Manager Stecker  RJ45;  Verschraubung  M25 (geteilter
Dichtungseinsatz)
Klemmgquerschnitt [mm?] Verschraubung
[<B) ) ~
b= ol [<3) =
I - | 88 |23 |2 5 | s
& O o s o= = S ‘o
) <= — < - = — + — r—
i G =] = v e <%} v =
= — = < s S — = = o =
= =] Heao I < D] . @ — L —~ =
@ = S @ S g | a2 @ 5]
; (<)) [l ] _E =] - [Se] —
.5 <t ) <C _g :8 v
[t = T}
M32 13-21
X1 16 25 16 18-20 M40 16-28
X1-PE 16 25 16 18-20 M20 6-13
M32 13-21
X2 16 25 16 18-20 M40 16-28
X3 16 25 16 18-20 | 3 xM32 | 13-21
X4 2,5 2,5 2,5 8-9 3xM20 | 6-13
X5 "L1/N/PE"| 10 10 6 13-15 M25 9-17
X5 "1/2/3/4"| 2,5 2,5 2,5 8-9 M20 6-13

Zusatzlich anzuwendende SMA — Original Unterlagen

M , Flexible Storage System” mit Ersatzstromfunktion
M Planungsleitfaden/Schnelleinstieg
M Installationsanleitung Sunny Island SI 4.4M/6.0H/8.0H
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19. Haftungsausschluss

Samtliche Gewahrleistungs- Haftungs- und Schadenersatzanspriiche bei Schaden jeglicher Art sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:

. Transportschaden

. Unsachgemale oder nicht bestimmungsgemalie Verwendung des Produkts

. Betreiben des Produkts in einer nicht vorgesehenen Umgebung

J Betreiben des Produkts unter Nichtbericksichtigung der am Einsatzort relevanten

gesetzlichen Sicherheitsvorschriften

. Nichtbeachten der Warn- und Sicherheitshinweise in allen fiir das Produkt relevanten
Unterlagen

. Betreiben des Produkts unter fehlerhaften Sicherheits- und Schutzbedingungen

. Eigenmachtiges Verandern oder Reparieren des Produkts

. Fehlverhalten des Produkts durch Einwirkung angeschlossener oder benachbarter Gerate

aullerhalb der gesetzlich zuldssigen Grenzwerte

] Katastrophenfille und héhere Gewalt

10010371_Battery Backup Distribution_DE_V1.9_2024_06_03 Seite -36- von -40-




- oenW|tec

20. EG-Konformitatserklarung

EC Declaration of Conformity

Die Produkte
The products

Bezeichnungen (enwitec electronic - Matchcode)
type designation (enwitec electronic - match code)

Hersteller enwitec electronic GmbH
manufacturer Scherrwies 2
84329 Rogglfing

Beschreibung Umschalteinrichtung fir Ersatzstromfunktion -
description Battery-Backup-Distribution

3PH] IPC 1@ SMA.SI |@BBDAP |® 20KW 1PH PREP| § DACH 1.0}7

Versionsnummern S

nationale Ausfiihrung -

> Version "PREP": vorbereitet flr
Home-Manager oder Energy-Meter

—— Sunny Island Konfiguration
1PH: Einphasige Einspeisung
3PH: Dreiphasige Einspeisung

\ ]

Max. thermische Durchgangsleistung
in [kW]

> Produktbezeichnung
,Battery Backup Distribution incl.
All Pole Disconnection”

\

Passend fiir SMA - Sunny Island Systeme

\J

Nur bei 1PH (einphasigen Versionen)
IPC: ,Inclusive of Phase Coupling”
EPC: “Exclusive of Phase Coupling”

\/

1PH: Einphasiger Netzanschluss
3PH: Dreiphasiger Netzanschluss
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auf welche sich diese Erklarung bezieht, stimmen mit folgenden Normen oder normativen
Dokumenten Uberein:

to which this declaration relates is in conformity to the following standard(s) or normative
document(s):

Norm/Standard

IEC/EN 61439-1 (VDE 0660-600-1: 2016-10)
"Niederspannungs-Schaltgerdatekombinationen"

IEC/EN 61439-2 (VDE 0660-600-2: 2016-10)
"Energie-Schaltgerdatekombinationen"

IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3: 2013-02)
"Installationsverteiler fiir die Bedienung durch Laien (DBO)"

und entsprechen den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien(n):
and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s):

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
Low voltage directive (LVD) 2014/35/EU

Stoffverbote 2011/65/EU (RoHS)
Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2011/65/EU

Jahr der erstmaligen Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2014
Year of affixing CE-Marking:

Ausstelldatum: 24.08.2017
Date of issue

enwitec electronic GmbH

NAME/UNTERSCHRIFT
Signature

Johann Wimmer
Geschaftsfihrung
CEO
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Skizze/Notizen
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Unsere Leistungen

PV-Anschlusstechnik

Generatoranschlusskasten, AC/DC Verteilungen, Schutzbeschal-
tungen, Monitoring, NA-Schutz

Energiespeicherlosungen
Insel- und Notstromsysteme, Batterieabsicherung,

Netzumschaltboxen

Auftragsfertigung

Q}’ Elektrotechnische Baugruppen, Schaltschrankbau,

/b Gehdusebearbeitung, Kabelkonfektion, Montage von komplexen
Komponenten bei Stromspeicherldsungen

nwitec

enwitec electronic GmbH Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen
Stand bei Drucklegung, Anderungen sind vorbehalten.

Scherrwies 2 . Telefén j"49 8725 9664_0 Alle Angaben sind trotz sorgfaltiger Bearbeitung ohne Gewahr.
84329 Rogglfing E-Mail info@enwitec.eu Eine Haftung wird ausgeschlossen.
Deutschland Web www.enwitec.eu

© enwitec 2018
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